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Uczestnicy postępowania 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zadanie Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii 

świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”; Zadanie Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka”  

w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”; Zadanie Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka”  

z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”; realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. 

zamówienia wyjaśniam: 

PYTANIE: 

„Termomodernizacja budynków. Zadanie Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” 

z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”. 

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby 

zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję 

i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję 

i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 

2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dla kotłów na paliwo stałe?” 
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pelet drzewny posiadał badania na emisję i zużycie 

prądu, potwierdzone certyfikatem akredytowanej jednostki badawczej. 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 
 


